Monteringsanvisning

Gulvbraketter
Prinsipp for FX125 og FX175

s
¥

45 /75 mm

80 /95 mm

1. Gulvbrakettene skrus fast til gulvet/underlaget.
2. Veggfestene monteres pa gulvbrakettene.
3. Varmelisten klipses inn i veggfestene.

4. Viktig! 1 stk gulvbrakett skal monteres fast pa baksiden av koblingsboksen. Dette
for & hindre at varmelisten skal bevege seg sideveis.
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