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Påse at ovnen er spenningsløs og at termostat-pluggen er fjernet. 

1. Fjern Elvarm-deksel
2. Fjern Bryterdeksel
3. Fjern veggskruer

Løsne toppskruene på veggfestene litt og løft av ovnen 

4. Fjern 2 skruer inne i boksen som fester boksen til panelet (Torx10)

Klikk av boksen (OBS DEN HVITE PASTAEN PÅ TRIACEN ER VANSKELIG ER VANSKELIG Å FJERNE) 
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Løsne 1 grå koblingsplugg (Panelsensor) 

Ved montering: Pass på at ledningen går noenlunde rett inn i panelet og ikke ligger i ei sløyfe. 

Løsne 2 grønne koblingsplugger (230V Varmeelement) 

Ved montering: Pass på at ledningene ikke krysser kjølespaltene i plastboksen. Ledningene kan 
gjerne krysse hverandre, men legges mest mulig parallelt. 

Boksen kan fjernes. 

Ny boks monteres: 

På ny boks smøres litt varmeledende pasta på triacen. 

Benytt gjerne Elvarms bruksanvisning for montering. Den finnes på attende.no/tjenester/
elektro-og-elvarm/




